上海市公安局长宁分局监所综合保障服务竞争性磋商项目
采购需求文件
[bookmark: _Toc5283]
1、 项目概况
1.1 [bookmark: _Toc491637473][bookmark: _Toc260834763]服务内容
长宁公安分局长宁区监所弱电信息化系统硬件及应用系统，各类软硬件均位于长宁区监所内。服务内容包括日常运维服务（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务等。
1.2 服务目标
（1） 保障软硬件的稳定性和可靠性；
（2） 保障软硬件的安全性和可恢复性；
（3） 故障的及时响应与修复；
（4） 硬件设备的维修服务；
（5） 人员的技术服务保障；
（6） 提供24小时技术支持。
1.3 服务时间
2026年7月1日至2027年6月30日
1.4 服务地点
[bookmark: _Toc31936]长宁区监所
1.5 维护范围
本项目拟对长宁区监所项目弱电系统进行维护，其中主要系统包括：
（1）视频查看系统
（2）安全评估系统
（3）出入口控制系统
（4）应急提醒系统
（5）电化（广播）系统
（6）电子巡查系统
（7）信息集成管理系统
（8）实体防护系统
（9）通讯指挥系统
（10）计算机网络系统及信息系统支撑平台
（11）人员报告系统
（12）会见管理系统 
（13）综合布线系统
（14）多功能会议系统
（15）信息发布与公告系统
（16）机房与电源工程
（17）室内门状态提醒系统
（18）室内精模三维地图应用系统
（19）室内监外屏系统
（20）监所行为管理系统
（21）监区AB门识别系统
（22）人员关注摄像机系统
（23）RFID人员管理系统
（24）人员数字相片采集系统
（25）灯控系统软件
（26）智能业务检查应用和成效模块软件
（27）智慧消防
（28）智慧电源
（29）室内智慧感知系统
（30）监所综合实战平台升级
（31）查看图像智能分析

2、 服务内容及要求
2.1 [bookmark: _Toc10096][bookmark: _Toc29601]视频查看系统
视频查看系统作为监所智能信息化建设系统的主要部分，按照二级管理方式进行监管。
2.1.1 [bookmark: _Toc27918][bookmark: _Toc11924]维护范围
本项目将对视频安防部分设备进行巡检、维护及保修。维护范围包含：音视频查看系统、同步录音录像系统63台的相关设备。其中主要设备有：高清枪形(B)116台、高清枪形（宽动态）(C)235台、高清枪形（低照度）(D)52台、防暴高清半球摄像机（720P）(A)821台、防暴球形摄像机（720P）(E)138台、高清球形摄像机(F)4台、高清半球（广角）128台、高清半球（宽动态）110台、各类拾音器共计681台、图像上传服务器及相关的存储设备、服务器等。
2.1.2 [bookmark: _Toc17645][bookmark: _Toc7372]巡视评估内容
（1） 要求评估设备的运行情况，根据检查出来的故障设备情况，一般故障需在4小时内派维修工程师到现场进行检修，2小时内完成设备维护工作.因为施工性故障等客观原因导致暂时不能维修的，需书面告知维修方案及维修计划，待用户批准后，尽快修复。
（2） 每次巡检需制作巡检台账，以供用户方及监理方进行审核、评估，并按要求录入运维平台。
（3） 当应急故障发生时，要求2小时内派维修工程师到现场进行检修，2小时内完成设备维护工作。因为施工性故障等客观原因导致暂时不能维修的，需书面告知维修方案及维修计划，待用户批准后，尽快修复。
（4） 实时动态查看功能正常。可以通过模拟键盘或多媒体工作站实现视频查看系统的五大功能的操作：同时实现实时监看、云台摄像机和球机的PTZ平移缩放控制、音视频存档管理、画面存档回放以及画面存档存储内容。查看图像清晰、无雪花，提醒输入、输出和联动功能正常。
（5） 需对视频安防部分设备每月一次进行巡检，评估设备是否运行正常，确保系统稳定。
（6） 评估各音频收录点的声音收录是否正常清楚。
（7） 评估接入画面存档设备的视频信号是否正常。
（8） 评估硬盘画面存档机和集中存储设备是否正常画面存档。
（9） 评估视频图像是否清晰正常。
（10） [bookmark: _Toc18319][bookmark: _Toc4266]每季度一次对机房内的“维护范围”设备进行清洁保养工作。
2.1.3 巡检频次
[bookmark: _Toc23773][bookmark: _Toc23856]每周一次。


2.2 [bookmark: _Toc11084_ai][bookmark: _Toc24814_ai][bookmark: _Toc24439][bookmark: _Toc29985]安全评估系统
2.2.1 维护范围
本项目将对安全评估系统进行巡检、维护及保修。本系统运维包括2套车辆底盘成像设备系统，其中包括控制主机，底盘查看摄像机及补光灯。
2.2.2 [bookmark: _Toc23874][bookmark: _Toc26434]巡视评估内容
（1） 定期巡视管理电脑系统是否正常。
（2） 定期清理无效数据。
（3） 评估车底探测器摄像头、并进行擦拭、清灰。
2.2.3 [bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc29548]巡检频次
每周一次。
2.3 出入口控制系统
[bookmark: _Toc5165][bookmark: _Toc20866]2.3.1维护范围
本项目将对出入口控制系统的设备进行巡检、维护及保修。维护范围包括：四门控制器，门禁点，门禁服务器。办公楼内门禁系统不在本次采购范围之内，与门禁系统连接的所有锁具故障均不在本次采购范围内。
[bookmark: _Toc29010][bookmark: _Toc6842]2.3.2巡视评估内容
（1） 系统主机在离线的情况下，门禁控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能；
（2） 系统主机与门禁控制器在线控制时，门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能； 
（3） 系统主机与门禁控制器在线控制时，系统主机和门禁控制器之间的信息传输及数据加密功能；
（4） 检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力；
（5） 通过系统主机、门禁控制器及其他控制终端，使用电子地图实时查看出入控制点的人员，并防止重复迂回出入的功能及控制开闭的功能；
（6） 系统对非法强行入侵及时提醒的能力；
（7） 系统对处理非法进入系统、非法操作、硬件失效等任何类型信息的及时提醒的能力；
（8） 检测与本系统相关的综合安全防范管理系统、入侵提醒系统及消防系统提醒时的联动功能；以及本系统提醒时与电视查看系统的联动功能；
[bookmark: _Toc1619][bookmark: _Toc16629]2.3.3巡检频次
每周一次。




2.4 [bookmark: _Toc9977_ai][bookmark: _Toc25459_ai][bookmark: _Toc6938][bookmark: _Toc17700]应急提醒系统
2.4.1维护范围
本项目将对应急提醒系统部分设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括提醒主机、双鉴探测器、紧急按钮、单防区总线模块、声光提醒器、LED条屏设备及中心管理电脑等。分控及总控内110紧急按钮相关设备及上传链路损坏维修不在本次采购范围之内。
[bookmark: _Toc19711][bookmark: _Toc12125]2.4.2巡视评估内容
（1） 提醒控制器三分之一的输入回路（但不小于四路）接上真实负载，其余各输入回路都接上等效负载。接通电源使受试样品处于正常警戒状态。
（2） 使任一回路输入提醒信号，出现声、光提醒。再使每一回路分别输入提醒信号，应发出声、光提醒，然后撤消提醒信号并手动复位，声、光指示应消失。
（3） 观察并收录受试样品声、光提醒信号，并评估提醒电压输出或输出接点。
（4） 防盗提醒控制器若有声响提醒自动复位装置，则用秒表计测提醒时间。
[bookmark: _Toc5363][bookmark: _Toc22650]2.4.3巡检频次
每月一次。


2.5 [bookmark: _Toc24602_ai][bookmark: _Toc3960_ai][bookmark: _Toc4316][bookmark: _Toc26461]电化（广播）系统
2.5.1维护内容
本项目将对电化（广播）设备进行巡检、维护及保修。本系统包括两部分组成：监区广播系统、一日播报系统。广播系统主要设备包含机房内CD/MP3机、调谐器、IP网络广播服务器、IP网络分区呼叫站、机房紧急话筒各1台。前端功放设备31台、音响喇叭357台。一日播报系统主要设备包含管理服务器2台。
电化部分包括：管理电脑、流媒体点直播服务器核心软件1套、业务服务器管理软件1套及相关软件功能模块。
[bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc3457]2.5.2巡视评估内容
（1） 系统功能测试
（2） 广播矩阵切换功能检测；
（3） 紧急广播功能检测；
（4） 功率放大器自动切换功能检测；
（5） 线路、系统主机设备故障自动检测功能检测。
（6） 电化软件功能检测。
[bookmark: _Toc5391][bookmark: _Toc25671]2.5.3巡检频次
每月一次。


2.6 [bookmark: _Toc19538_ai][bookmark: _Toc27572_ai][bookmark: _Toc14157][bookmark: _Toc11914]电子巡查系统
2.6.1维护范围
本项目将对电子巡查系统设备进行巡检、维护及保修。本系统为在线式电子巡查系统，基于门禁系统，巡查采集点为感应式门禁系统读卡器。
[bookmark: _Toc5241][bookmark: _Toc12006]2.6.2巡视评估内容
（1） 系统主机在离线的情况下，门禁控制器独立工作的准确性、实时性和储存信息的功能；
（2） 系统主机与门禁控制器在线控制时，门禁控制器工作的准确性、实时性和储存信息的功能； 
（3） 系统主机与门禁控制器在线控制时，系统主机和门禁控制器之间的信息传输及数据加密功能；
（4） 检测掉电后，系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力；
[bookmark: _Toc19530][bookmark: _Toc15269]2.6.3巡检频次
每月一次。


2.7 [bookmark: _Toc29346_ai][bookmark: _Toc31177_ai][bookmark: _Toc27041][bookmark: _Toc25069]信息集成管理系统
2.7.1维护范围
本项目将对信息集成管理系统进行巡检、维护及保修。本系统为基于三维电子地图为基础的信息集成管理平台，包含集成一卡通服务系统、集成智能化综合管理系统、集成视频安防综合管理系统、集成计算机信息综合管理系统、三维可视化指挥管理平台等。
[bookmark: _Toc4983][bookmark: _Toc2960]2.7.2巡视评估内容
（1） 实现对各主要安全及应用系统的运行状态评估,包括终端设备、关键节点设备、服务器及重要管理工作站等。
（2） 实现对设备或系统错乱的实时查看及状态提醒,并可通过声光或语音方式对系统提醒进行提示。
（3） 对设备的数据进行基本数据录入、存储、查询及报表统计功能。
（4） 可以对故障设备的维护到重新启用的全过程进行保存,并可进行相应的数据分析。
（5） 可以设定针对不同类型设备的维护策略,并对进行相应的保养、
（6） 维护工作进行提醒及保存。
（7） 可以设定设备的售后服务即将到期或过期进行提醒。
[bookmark: _Toc3077][bookmark: _Toc533]2.7.3巡检频次
每月一次。


2.8 [bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc30564]实体防护系统
2.8.1维护范围
本项目将对实体防护系统进行巡检、维护及保修。本系统包含两套AB门互锁，分别位于大楼入口及对外窗口区域。锁体的日常维护，软件互锁功能。
[bookmark: _Toc22731][bookmark: _Toc32517]2.8.2巡视评估内容
（1） 评估AB门互锁功能。
（2） 锁体日常保养。
[bookmark: _Toc17282][bookmark: _Toc22822]2.8.3巡检频次
每周一次。
2.9 [bookmark: _Toc6738][bookmark: _Toc654]通讯指挥系统
2.9.1维护范围
本项目将对通讯指挥系统中的部分设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括2台程控交换机，用于于分局连线、一台288路程控交换机用于所内部联系。
[bookmark: _Toc31983][bookmark: _Toc15299]2.9.2巡视评估内容
（1） 密切关注机器的运行状况，及时发现各类告警信息。
（2） 重大操作后，应及时拷贝和打印交换机数据库的资料，并按规定认真保管，以备急需时使用。
（3） 定期评估音频配线架上的防雷器件，保安排插是否有效。防止因线路故障从其他线路引入交流电而损坏机器。
[bookmark: _Toc28467][bookmark: _Toc25274]2.9.3巡检频次
每3月一次。


2.10 [bookmark: _Toc881_ai][bookmark: _Toc31822_ai][bookmark: _Toc5724][bookmark: _Toc849] 计算机网络系统及信息系统支撑平台
2.10.1维护范围
本项目将对计算机网络系统及信息系统支撑平台进行巡检、维护及保修。本系统需要维护包含一号机房内核心交换机2台，汇聚交换机15台、NTP网络时间服务器1台、虚拟化服务器3台、数据库服务器2台、应用服务器1台、业务数据库和文件存储1台、光纤交换机两台。前端分控包括接入层24口交换机45台、48口接入层交换机54台、外网24口交换机2台。
[bookmark: _Toc18068][bookmark: _Toc19844]2.10.2巡视评估内容
2.10.2.1服务器维护内容
服务器系统主要包括信息处目前在用的各类服务器：数据库服务器、应用服务器、WEB/网管/备份服务器、门户网站、防病毒服务器等。具体服务内容包括：
（1） 服务器硬件状态评估
（2） 服务器硬件安装与调整
（3） 服务器设备事件管理服务
要求运维团队根据服务器的情况制订相应的事件管理文档，由现场服务人员对服务器发生的事件进行保存、关注与分析，通过对事件的分析，及时发现服务器中存在的潜在问题，并进行解决或提出相应的解决方案。
（4） 服务器性能查看
要求运维团队每天由现场服务人员根据制定的性能评估模板对服务器的性能查看，查看的参数为服务器的CPU、MEMORY、HDD、NETWORK，并根据各服务器的应用情况，分析出服务器性能的基本基准线。
2.10.2.2存储系统维护
存储系统平台主要包括：SAN存储系统（接入SAN网络的服务器客户端、SAN交换机）、磁盘阵列、磁带库等的管理和维护工作。具体服务内容包括：
（1） 存储设备配置管理服务
（2） 备份作业评估
（3） SAN交换机日常状态评估维护
（4） 存储设备事件管理服务
（5） 备份及恢复策略制定
（6） 备份介质管理
（7） 备份软件维护
（8） 备份数据恢复
2.10.2.3网络、安全设备维护
网络、安全平台维护的目标是：通过网络、安全系统管理服务，降低网络设备故障率，提高网络设备的运行性能。提高监所网络运行的稳定性、可靠性，以专业化运作模式解决监所各类信息系统信息化发展的需求。需要提供故障诊断、远程支持、现场支持、软件升级、设备搬迁、网络优化、网络巡检、现场培训、技术交流、网络安全、网络建设建议等服务。具体服务内容如下：
（1） 网络故障排查
（2） 网络设备硬件状态评估
（3） 网络流量评估
（4） 安全策略配置及配置优化
（5） 网络设备配置管理服务
（6） 网络设备资料整理，配置参数整理
（7） 网络使用状况趋势分析及建议
[bookmark: _Toc29302][bookmark: _Toc14050]2.10.3巡检频次
每周一次。


2.11 [bookmark: _Toc12757_ai][bookmark: _Toc4833_ai][bookmark: _Toc12042][bookmark: _Toc30814]人员报告系统
2.11.1维护范围
本项目将对人员报告系统设备进行巡检、维护及保修。本系统为对讲系统，其中包含分控、总控对讲主机，室内房间内对讲分机。
[bookmark: _Toc29613][bookmark: _Toc6871]2.11.2巡视评估内容
（1） 定时评估室内房间设备的对讲螺丝是否松动，排除安全隐患。
（2） 定期评估机房内设备集中供电电源情况。
（3） 机房中电源设备，主机设备定期清灰。
[bookmark: _Toc7594][bookmark: _Toc1292]2.11.3巡检频次
每3月一次。


2.12 [bookmark: _Toc12860_ai][bookmark: _Toc29170_ai][bookmark: _Toc1327][bookmark: _Toc4239]会见管理系统
2.12.1维护范围
本项目将对会见管理系统设备进行巡检、维护及保修。本系统位于监所接待室，包含排队叫号机1台、36台对讲机话机、2台音频收录主机、及1台语音存档服务器。
[bookmark: _Toc27598][bookmark: _Toc25340]2.12.2巡视评估内容
（1） 定时对讲设备对讲螺丝是否松动，排除安全隐患。
（2） 定期评估机房内设备集中供电电源情况。
（3） 对音频收录服务器进行定期清理，维护。
[bookmark: _Toc21273][bookmark: _Toc22656]2.12.3巡检频次
每3月一次。


2.13 [bookmark: _Toc26050][bookmark: _Toc1258][bookmark: _Toc32234_ai][bookmark: _Toc27657_ai]综合布线系统
2.13.1维护范围
本项目将对综合布线系统点位，线缆进行巡检、维护及保修。本系统包含监所范围内所有语音点、数据点。
[bookmark: _Toc11968][bookmark: _Toc22537]2.13.2巡视评估内容
（1） 常规保养服务，及时、及早发现设备的老化或损坏及时上报采购人并备好相关配件且征得采购人批准后予以更换。
（2） 每季度一次对设备作必要的清扫。
（3） 每月一次对设备内主要部件进行动态测试。
（4） 提供系统配置变更优化等技术支持。
（5） 综合布线系统改造及其他技术支持等相关配合工作。
（6） 根据信息点的编号，分别将编号评估网络信息接口和语音接口，并统一建立信息点数据。通过对监所的调研和了解，对各办公室的信息点做出适当调整和数据的修改。
（7） 所内如有新要求，做好配合工作，包括楼层交换机调试、桌面跳线等。
（8） 要求运维团队现场服务人员做好定期对网络信息点、配线架、理线架、终端模块的巡检工作。
（9） 提供驻场服务。
（10） 提供应急响应服务，并明确响应时间。
[bookmark: _Toc13613][bookmark: _Toc11661]2.13.3巡检频次
每月一次。


2.14 [bookmark: _Toc2027_ai][bookmark: _Toc4381_ai][bookmark: _Toc2749][bookmark: _Toc2115]多功能会议系统运维
2.14.1维护范围
本项目将对多功能会议系统设备进行巡检、维护及保修。本系统包含所有会议室，其中包含投影仪，电动幕、主音响、辅助音响、数字会议主控机、主席机话筒、代表机话筒、中控主机（带IPAD接口）、调音台、吸顶音响、吸顶音箱功等设备。
[bookmark: _Toc14422][bookmark: _Toc4488]2.14.2巡视评估内容
（1） 常规保养服务，及时、及早发现设备的老化或损坏及时上报采购人并备好相关配件且征得采购人批准后予以更换。
（2） 每月一次对设备/布线机柜作必要的清扫。
（3） 每月一次对设备内主要部件进行动态测试。
（4） 系统配置变更优化等技术支持。
[bookmark: _Toc6293][bookmark: _Toc13942]2.14.3巡检频次
每月一次。


2.15 [bookmark: _Toc3535_ai][bookmark: _Toc27641_ai][bookmark: _Toc14573][bookmark: _Toc27385]信息发布与公告系统
2.15.1维护范围
本项目将对信息发布与公告设备进行巡检、维护及保修。本系统包含19套多媒体控制器（机顶盒）及配套软件、室外双色LED显示屏1套、47寸拼接屏4台及18台公告屏。
[bookmark: _Toc16843][bookmark: _Toc22884]2.15.2巡视评估内容
（1） 定时评估设备的螺丝是否松动，排除安全隐患。
（2） 定期评估对多媒体控制设备系统运行情况，及时软件更新。
（3） 定期评估机房内设备集中供电电源情况。
（4） 机房中电源设备，主机设备定期清灰。
[bookmark: _Toc27278][bookmark: _Toc3072]2.15.3巡检频次
每月一次。

[bookmark: _Toc3031_ai][bookmark: _Toc5615][bookmark: _Toc2622]
2.16 机房与电源工程
本项目将对机房与电源工程进行巡检、维护及保修。本系统包括室内机房、一号机房、二号机房的电源系统、空调系统、机房消防系统、环境查看系统、机柜及综合布线等基础设施。其中电源系统包含UPS主机、蓄电池组、配电柜、发电机等设备；空调系统包含精密空调、新风系统；消防系统包含气体灭火装置、烟感探测器、温感探测器等；环境查看系统包含温湿度传感器、漏水检测器、门禁系统等。其中电源系统、空调系统、机房消防系统、含精密空调、新风系统设备保修不包含在本次采购范围内。
2.16.1电脑、服务器终端及软件运维服务
[bookmark: _Toc15132]2.16.1.1巡视评估内容
主要包括监所工作人员的台式电脑、笔记本电脑、服务器等具体维护内容为：
（1） 运维人员需进行内网安全培训
（2） 操作系统安装维护及补丁安装
 ●对终端用户的计算机的操作系统的安装与维护请求进行响应；（操作系统安装介质由信息处提供）
 ●对终端用户的计算机的操作系统的补丁安装；
 ●在重装前协助终端用户进行计算机数据的备份。
（3） 终端防病毒软件安装及升级
 ●对终端计算机的防病毒软件故障进行现场处理与解决；
 ●对其他用户的防病毒软件进行电话技术支持与问题解决。
（4） 终端网络接入调整
●对终端计算机的网络连接的调整（不包括布线）。
（5） 终端事件评估及排查
 ●对终端计算机的安全事件进行故障定位与排查；
 ●对终端计算机的故障事件进行故障定位与排查。
（6） 计算机使用规范
● 制定计算机的使用规范，使用规范主要包括计算机的使用注意事项、U盘的使用注意事项、计算机使用的一些小常识等，该规范主要是帮助用户了解计算机的使用常识与技巧，减少故障的发生频率。该规范可做成相应的贴示张贴在终端用户计算机的显示器或机箱上。
（7） 计算机安装操作规范
● 计算机安装规范主要是对终端用户的计算机安装过程进行规范，规定相应的文件备份地点、分区大小、补丁安装、安全加固、软件安装等方面。通过制定相应的计算机安装操作规范，以规范与保证服务人员在服务过程中的服务质量。
（8） 内容与报告
●计算机使用规范（贴示）；
●计算机安装操作规范；
●服务确认单；
●电话支持保存单；
●故障处理报告。
[bookmark: _Toc6474]2.16.1.2巡检频次
[bookmark: _Toc1657][bookmark: _Toc13973][bookmark: _Toc416166417]每月一次。
2.16.2供配电系统
供配电系统是指通过电源由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。是对低压配电柜、UPS系统等的统称。其中配电箱只包含例行巡检，如有问题统一上报。
[bookmark: _Toc5218]2.16.2.1巡视评估内容
（1） 配电室环境温度、洁净度，注意有无异味、错误声响等；
（2） 查看各个开关的仪表显示应正常；
（3） 查看各开关状态确认无误；
（4） 评估各开关有无错误声响、变形；
（5） 用点温仪测量开关温度并保存；
（6） 评估变压器温度、声音、电压、电流、风机启动有无错误；
（7） 日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况应保存在《日常巡检内容表中》；
[bookmark: _Toc606]2.16.2.2巡检频次
[bookmark: _Toc26869][bookmark: _Toc416166425][bookmark: _Toc6118]每周一次。
2.16.3 UPS系统
UPS是以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的交流供电设备。本项目位于二号机房，内有两台200KVA的UPS,后备供电为2小时。
[bookmark: _Toc416166426][bookmark: _Toc3969]2.16.3.1日常巡检
（1） 评估卫生环境、温湿度状况；
（2） 评估UPS运行状态，保存各种运行数据，包括电压、电流、频率、功率、带载率等；
（3） 观察UPS风扇有无异响，运行是否正常；
（4） 观察UPS主机内部有无异响、震动；
（5） 观察UPS输入、输出柜各进出线开关状态(评估项同普通开关柜)；
（6） 观察电池外观有无明显鼓胀、渗液或开裂；
（7） 日常巡检工作由值班人员进行，巡检状况应保存在《日常巡检内容表中》；
[bookmark: _Toc8208][bookmark: _Toc416166429]2.16.3.2月维护
（1） 除进行日常评估之外，还应评估UPS通风风扇是否完好，风扇电机无卡死、抱轴情况，风扇扇叶完好无损。
（2） 风扇滤网干净，无灰尘堆积，发现不合格及时更换。
（3） 保存UPS电压、电流、负载率相关参数。
（4） 评估UPS提醒情况，将UPS提醒内容统计分析，判断UPS本身是否存在问题。
（5） 测量并保存电池组内阻、静态电压。
（6） 分包服务负责人填写《UPS系统维护内容》。
[bookmark: _Toc416166430][bookmark: _Toc11684]2.16.3.3季度维护(主要进行放电测试)
（1） 除进行月维护的项目外，还应对UPS的电池进行放电。
（2） 电池组应放电至额定容量的60~70%，并保存放电后再次充满时的后备时间。
（3） 不可同时对相同负荷的两路UPS进行放电，且放电测试间隔应大于48小时。
（4） 分包服务负责人填写《UPS系统维护内容》。
[bookmark: _Toc416166431][bookmark: _Toc13408]2.16.3.4半年维护
（1） 除进行季度评估的项目外，还应对UPS设备进行整体除尘。
（2） 除尘应使用真空式吹风机，不能使用湿抹布。
（3） 分包服务负责人填写《UPS系统维护内容》。
[bookmark: _Toc416166432][bookmark: _Toc23795]2.16.3.5年检维护(主要进行电气部件紧固操作)
（1） 除进行UPS半年检的项目之外，还应对整体UPS设备进行紧固操作。
（2） 联系UPS厂家对UPS的内部参数进行校对，对内部器件进行评估测试。
（3） 年检操作必须关机进行，关机后应对UPS内部进行放电操作。
（4） 由于旁路仍有部分带电，应对带电部分作出明显标记，以警示维护人员。
（5） [bookmark: _Toc2907][bookmark: _Toc416166433][bookmark: _Toc19442]分包服务负责人填写《UPS系统维护内容》。
2.16.4精密空调系统
机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调，它的工作精度和可靠性较高。一号机房内2台精密空调。精密空调及机房空调维修及保养不在本次采购范围之内，若日常使用过程中遇到空调故障，需及时上报相关单位进行维修。


2.17 [bookmark: _Toc18117_ai]室内门状态提醒系统
本项目将对室内门状态提醒系统进行巡检、维护及保修。本系统运维包括提醒主机8台，桌面显示终端8台及129个铁门门磁。
[bookmark: _Toc24985]2.17.1日常巡检内容
（1） 检测内部门开合状态是否正常。
（2） 提醒主机状态是否正常。
（3） 显示终端提醒信号是否错误。
[bookmark: _Toc16036]2.17.2日常巡检频次
每周一次。


2.18  室内精模三维地图应用系统
本项目维护将对室内精模三维地图应用系统进行巡检、维护及保修。本系统运维包括三维地图模型及部分功能，如三维巡视功能，视频联动功能、建筑物快速定位功能等。
[bookmark: _Toc19048]2.18.1日常巡检内容
（1） 三维地图服务器的维护。
（2） 三维巡视功能是否错误。
（3） 视频联动功能是否错误。
（4） 建筑物快速定位功能是否错误。

[bookmark: _Toc19746]2.18.2日常巡检频次
每月一次。


2.19 室内监外屏系统
本项目将对监所室内的监外屏一体机进行巡检、维护及保修。其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc31796]2.19.1日常巡检内容
（1） 监外屏一体机服务器维护及修复。
（2） 监外屏一体机设备维护及修复。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc23107]2.19.2日常巡检频次
每两周一次。


2.20  监所行为管理系统
本项目将对监所行为管理系统设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括监所室内的行为管理系统维护，54个前端探测器，5个分区模块，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc28629]2.20.1日常巡检内容
（1） 监所行为管理系统服务器维护。
（2） 监所行为管理系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc10565]2.20.2日常巡检频次
每月一次。



2.21 监区AB门识别系统
本项目将对监区AB门识别系统设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括监区AB门识别系统维护，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc4145]2.21.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc10540]2.21.2日常巡检频次
每月一次。

2.22 人员关注摄像机系统
本项目将对人员关注摄像机系统设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括人员关注摄像机系统维护，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc13975]2.22.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc32280]2.22.2日常巡检频次
每月一次。


2.23 RFID人员管理系统
本项目将对RFID人员管理系统设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括RFID人员管理系统维护，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc16628]2.23.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc15498]2.23.2日常巡检频次
每月一次。


2.24 人员数字相片采集系统
本项目将对人员数字相片采集系统设备进行巡检、维护及保修。本系统运维包括人员采集相机、软件等维护，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc23589]2.24.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc19706]2.24.2日常巡检频次
每月一次。


2.25 灯控系统软件
本项目将对灯控系统软件进行巡检、维护及保修。灯光控制系统软件维护，其中包括硬件的巡检及软件维护。
2.25.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备巡检。
（3） 软件更新及修复。
2.25.2日常巡检频次
每月一次。


2.26 智能业务检查应用和成效模块软件
本项目将对智能业务检查应用和成效模块软件进行巡检、维护及保修。本系统运维智能业务监督应用和绩效考核模块系统维护，其中包括日常硬件维护及软件更新。
[bookmark: _Toc9046]2.26.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc8131]2.26.2日常巡检频次
每月一次。


2.27 智慧消防系统
本项目维护将对智慧消防系统软件进行巡检、维护及保修。本系统包括运维智慧消防系统系统管理软件维护，其中包括硬件的巡检及软件维护。
2.27.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备巡检。
（3） 软件更新及修复。
2.27.2日常巡检频次
每月一次。


2.28 智慧电源系统
本项目维护将对智慧电源系统软件进行巡检、维护及保修。本系统运维包括智慧电源系统硬件的巡检及软件维护。
2.28.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备巡检。
（3） 软件更新及修复。
2.28.2日常巡检频次
每月一次。


2.29 室内智慧感知系统
本项目维护将对室内智慧感知系统软件进行巡检、维护及保修。室内智慧感知系统管理软件维护，其中包括前端传感器的巡检及软件维护。
2.29.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备巡检。
（3） 软件更新及修复。
2.29.2日常巡检频次
每月一次。

2.30  监所综合实战平台升级
项目维护将室内监所综合实战平台升级进行巡检、维护及保修。本系统为5个子平台和8个具体应用。
2.30.1日常巡检内容
(1) 系统健康度CPU、内存、磁盘占用率正常。
(2) 数据完整性各中心数据接入率≥99%。
(3) 模型有效性提示模型准确率抽检，误报/漏报率在允许范围内。
(4) 安全漏洞扫描完成季度/月度漏洞扫描，高危漏洞已修复。
(5) 备份验证数据库及配置文件备份完整。
2.30.2日常巡检频次
每月一次。


2.31 查看图像智能分析
项目维护将查看图像智能软件进行巡检、维护及保修。本系统运维包括监所内人员行为的智能系统维护。其中包括前端摄像机设备、面部服务器等设备维护及软件更新。
[bookmark: _Toc12592]2.31.1日常巡检内容
（1） 系统服务器维护。
（2） 系统设备维护。
（3） 软件更新及修复。
[bookmark: _Toc19049]2.31.2日常巡检频次
每月一次。




2.32 [bookmark: _Toc21786][bookmark: _Toc491637486]服务流程要求
[bookmark: _Toc19959][bookmark: _Toc381168036][bookmark: _Toc396531639][bookmark: _Toc392023969][bookmark: _Toc381495037][bookmark: _Toc487627407]2.32.1主动式服务
（1） 定期预防性维护服务
维护团队根据系统维护服务计划或用户要求为用户提供定期预防性维护服务。此类服务是有计划有步骤进行的，目的是为了提高系统的可使用率和高可靠性，把系统故障的可能性降低到最低。在硬件维护方面，要求维护团队工程师定期进行一次现场例行评估，为用户维护硬件设备，并为用户替换工作故障的部件、设备，以避免系统崩溃的情况发生，防患于未然。在系统服务方面，投标方应指定预防性服务级别，安装预防性PTF软件(补丁软件)检测系统运行状况，解决系统软件问题，使用户的系统保持良好的运行状况。
（2） 系统运行健康评估
维护团队对主要系统（如安防类系统）应提供一月一次的系统运行健康评估，按计划由专家定期对主机系统性能进行诊断，根据结果出具性能诊断报告，并征得用户同意后调整系统参数，使系统始终在最佳状态下运行。对可能出现的问题提供科学预测，并采取必要的预防和补救措施，防患于未然。
（3） 系统运行状况分析
每季一次对系统的运行状况分析。提供本项目各系统设备和服务器设备运行状态和性能的分析、评估服务，以提高系统的可靠性、可用性和整体性能。每年一次向用户提交详细的系统可用性、安全性、运行状况分析等预防性维护策略、报告和总结。
[bookmark: _Toc15122]2.32.2纠错性维护/维修服务
维护团队应提供电话技术支持服务或到场维修服务。在部件服务方面，维护团队应及时确认故障原因，并更换故障部件，恢复系统正常运行。解决系统软件问题，恢复系统软件正常运行，作系统备份，递交系统评估报告等。
（1） 要求评估设备的运行情况，因为施工性故障等客观原因导致暂时不能维修的，需书面告知维修方案及维修计划，待用户批准后，尽快修复。
（2） 每次巡检需制作巡检台账，以供用户方及监理方进行审核、评估，并按要求归档。
（3） 实时动态查看功能正常。可以通过模拟键盘或多媒体工作站实现视频查看系统的五大功能的操作：同时实现实时查看、云台摄像机和球机的PTZ平移缩放控制、音视频存档管理、画面存档回放以及画面存档存储内容。查看图像清晰、无雪花，提醒输入、输出和联动功能正常。
（4） 需对视频安防部分设备每周一次进行巡检，评估设备是否运行正常，确保系统稳定。
（5） 评估各音频收录点的声音收录是否正常清楚。
（6） 评估接入画面存档设备的视频信号是否正常。
（7） 评估硬盘画面存档机和集中存储设备是否正常画面存档。
（8） 评估视频图像是否清晰正常。
（9） 每季度一次对机房内的“维护范围”设备进行清洁保养工作。
（10） 电话服务：维护单位维护人员通过固定电话或手机方式解答技术问题和常见系统故障。
（11） 要求在接到通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于软件的服务请求后，在4小时之内给予响应并安排提供现场服务。
（12） 在国定节假日期前，对“维护范围”内设备进行巡检及维护维修，重点评估设备运行情况、设备安装牢固性以及软件各功能实现稳定性，尽量避免和降低外界环境对设备的破坏，发现问题及时解决，必要时应派专人提供应急保障和抢修，以确保节假日时期设备可靠运行。
[bookmark: _Toc8152]2.32.3备品备件管理
（1） 项目运维人员，应负责制定备品备件管理办法，确定备品备件管理模式和流程。
（2） 报价单位应安排专人指导维护人员对备品备件管理工作。
（3） 报价单位要求全面了解仓库内备件的库存和使用情况，指导运维人员维护、管理。
（4） 报价单位应协调备品备件调拨等。
[bookmark: _Toc5042]2.32.3.1备品备件清单
	序号
	设备名称
	单位
	备注

	
	
	
	

	主要备件设备清单
	
	

	1 
	NVR/EVS16盘位/24盘位/36盘位
	台
	

	2 
	查看系统对接主机
	台
	

	3 
	查看系统管理主机
	台
	

	4 
	查看硬盘（企业级）8T/查看级4T
	个
	

	5 
	集中供电电源（AC24V）
	个
	

	6 
	外场以太网光端机
	台
	

	7 
	同步录音录像主机
	台
	

	8 
	可编程液晶键盘
	台
	

	9 
	单防区模块
	只
	

	10 
	高清枪形(B)
	台
	

	11 
	高清枪形（宽动态）(C)
	台
	

	12 
	高清枪形（低照度）(D)
	台
	

	13 
	防暴高清半球摄像机（1080p）
	台
	

	14 
	防暴高清半球摄像机底座
	台
	

	15 
	防暴球形摄像机（1080p）
	台
	

	16 
	高清球形摄像机(F)
	台
	

	17 
	二百万像素高清镜头
	个
	

	18 
	三百万像素高清镜头
	个
	

	19 
	室内护罩1
	个
	

	20 
	室内护罩2
	个
	

	21 
	室外护罩
	个
	

	22 
	防暴拾音器
	台
	

	23 
	AC220V转DC12V开关电源
	个
	

	24 
	AC220V转AC24V开关电源
	个
	

	25 
	集中供电电源（DC12V）
	个
	

	26 
	集中供电电源（AC24V）
	个
	

	27 
	高清视频解码器
	台
	

	28 
	查看键盘
	个
	

	29 
	温湿度显示屏
	个
	

	30 
	问话业务管理系统
	套
	

	31 
	智能分析服务器
	台
	

	32 
	外场以太网光端机
	台
	

	33 
	外场以太网光端机箱
	台
	

	34 
	音视频查看系统管理服务器
	台
	

	35 
	4门门禁控制器
	套
	

	36 
	感应读卡机
	套
	

	37 
	串口扩展卡
	套
	

	38 
	后备电池
	套
	

	39 
	探测器电源
	套
	

	40 
	LED条屏
	套
	

	41 
	呼叫话筒
	套
	

	42 
	250W功放
	套
	

	43 
	1*120W功放
	套
	

	44 
	240W功放
	套
	

	45 
	350W功放
	套
	

	46 
	天花喇叭
	套
	

	47 
	汇聚交换机
	台
	

	48 
	接口卡
	块
	

	49 
	交换机电源
	块
	

	50 
	S5710-28C-EI-AC
	块
	

	51 
	8端口千兆SFP接口板
	块
	

	52 
	24口接入交换机
	台
	

	53 
	48口接入交换机
	台
	

	54 
	单模模块
	块
	

	55 
	指挥对讲主机
	台
	

	56 
	监所可视对讲分机
	台
	

	57 
	监所对讲机开槽布管
	套
	

	58 
	机架式供电电源
	台
	

	59 
	六类信息模块
	个 
	

	60 
	六类跳线 
	条 
	

	61 
	六类双绞线
	箱 
	

	62 
	24口六类非屏蔽配线架
	套
	

	63 
	电源线
	米
	

	64 
	蓄电池DJM12100S
	块
	

	65 
	蓄电池
	块
	

	66 
	46寸液晶拼接屏
	台
	

	67 
	43寸查看电视屏
	台
	

	68 
	46寸液晶拼接屏（高亮）
	台
	

	69 
	55寸液晶拼接屏（高亮）
	台
	

	70 
	电视墙支架
	平方
	

	71 
	电视墙不锈钢包边
	米
	

	72 
	一日播报机顶盒
	台
	

	73 
	温湿度探测仪
	台
	

	74 
	环控平台对接软件开发包
	套
	

	75 
	声光提醒器
	台
	

	76 
	漏水提醒控制器
	台
	

	77 
	4m引出线
	根
	

	78 
	终止端
	个
	

	79 
	15m感应绳
	根
	

	80 
	固定胶贴
	袋
	

	81 
	工业电源
	个
	

	82 
	信号采集箱
	只
	

	83 
	串口网络服务器
	套
	

	84 
	备注
	袋
	

	85 
	电视墙不锈钢边框
	
	

	86
	车底成像摄像头
	台
	

	87 
	工程师加班费
	人/天
	



备注：
（1）清单中所列项目为常用备品配件设备，日常运维中若超出清单外损坏设备需上报使用方、工程监理、造价监理审核。
（2）此次备品备件清单作为参考，但不限于清单中所列出项目。报价单位可根据实际情况进行调整。报价单位所提供备件需要与原系统兼容，如对原系统品牌有疑问，可进行答疑。
[bookmark: _Hlk167648439][bookmark: _Hlk167648420]（3）★根据每年测算，本次上述备品备件预留费用为65万，即供应商针对备品备件的总报价为65万元。此项费用必须包含于项目投标总价中且不得超过已经公布的预算金额，即人民币190万元，采购人将不再另行支付与之相关的任何费用。
（4）备品备件报价要求为：仅需填报各备品备件的产品品牌、型号及对应单价，无需填报合价、总价等其他额外信息。实际金额以审计为准，备品备件数量以运维期间实际结算为准。
（5）更换的备品备件保修软硬件为3年。
[bookmark: _Toc491637485][bookmark: _Toc7762]2.32.4服务队伍要求
要求维护团队拥有强大的技术支持力量，拥有稳定的专业化的技术支持服务队伍，完善的技术支持服务体系。
[bookmark: _Hlk167648542]运维期内需提供2名技术人员进行驻场服务。
现场服务人员负责网络的查看、简单故障的解决，接听技术热线。
主要指现场值守服务，维护团队需要指派2名资深服务技术服务工程师长期值守在监所现场，负责对现场设备运行状态进行观察、管理和维护以及工作终端的管理和维护，通过对系统运行日志的分析提前发现并排除可能发生的潜在故障。
现场服务人员按照计划对现场工作终端、楼层设备、机房及机房设备等进行例行巡检。
技术专家负责重大故障的处理，定期对运行情况进行分析，并提出整改或优化方案和建议。
[bookmark: _Toc9688][bookmark: _Toc51578796]

3、 保密要求、知识产权、工作纪律要求
3.1 合同签订时，甲乙双方应签订保密协议，双方均有保密义务。
3.2 保密期限由保密内容提供方确定，保密期限届满后，保密内容公开时，应书面征得保密内容提供方同意。
3.3 委托开发软件的知识产权归委托方所有。供应商交付使用的信息系统已享有知识产权的，使用方可在合同文件明确的范围内自主使用。信息系统中所有文档资料和数据、收集和储存的个人信息所有权均属于使用方，未经使用方允许不得访问、修改、披露、利用、转让、销毁。
3.4 供应商应在建设工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。供应商应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。
3.5 [bookmark: _Toc956178045][bookmark: _Toc134435582]供应商应需安排安全员1人，安全员需具备注册安全工程师证书，负责落实现场安全管理、安全检查及安全培训工作，安全员现场工作时间每月不得少于1天。
3.6 供应商应参加业主方组织项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并记录学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习记录上签字。
3.7 遵守以下相关条款：
（场所管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得擅自进入工作人员办公区域、业务机房等重要场所。
（设备管理）合作单位及其技术人员未经允许，不得使用内网计算机和涉密计算机单机，严禁将自己携带的计算机联入内网络和可存储内部秘密（含）以上密级信息的各类计算机、复印机、速印机等设备，特殊场合未经允许不得擅自携带电子产品（如手机、电脑、PAD等）进入。
（禁止行为）合作单位及其技术人员获得工作人员授权使用指定的内网计算机时，须由工作人员全程陪同，并严格遵守以下规定：
（1） 不得违反禁止“一机两用”的有关规定，不得擅自删除监控程序、逃避监控、扰乱上网注册工作。
（2） 不得使用工作人员的数字身份证书访问内部业务系统，如确需使用的，必须由工作人员亲自使用证书进行操作。
（3） 不得擅自使用自带的移动存储介质或擅自开设FTP、共享文件夹在内网计算机上进行文件拷贝与传递。
（4） 不得使用内网计算机玩游戏、聊天或从事其它与本职工作无关的活动。
（5） 不得浏览、访问与本职工作无关的内部网站（页），不得尝试登录或使用与本职工作无关的内部业务系统。
（6） 严禁将内网上发布的各类内部信息通过下载、打印等方式带出公安机关。
（7） 禁止使用点对点（P2P）文件共享类软件（如BITTORRENT、BITCOMET、BITSPIRIT、EMULE、EDONKEY、KAZAA、WINMX、迅雷等软件）进行数据下载。
（8） 不得擅自对内部业务用计算机重新安装或加装操作系统，不得安装黑客类工具。
（9） 不得编制或故意传播破坏计算机功能、破坏信息数据的病毒，或者恶意攻击、删改各类信息网站和信息系统数据。
（10） 不得随意拍摄、传播工作中涉及的图像、图片、文件等信息。
（11） 不得使用正在开发或业主提供的工具查询与工作无关的信息。
（12） 不得有其它违反党纪、政纪、社会公德、职业道德的网上行为。
（操作管理）合作单位及其技术人员不得使用远程拨号上内网方式进行系统维护、软件开发、设备调试等工作，只允许在项目建设单位指定的区域内使用专用设备进行操作，并由内部工作人员全程陪同。
（保密责任）对于内部工作秘密（含）以上的事项，合作单位及其技术人员应当做到不该问的不问，不该说的不说，并且在知悉秘密事项的情况下自觉负有保密义务，不得以任何形式泄露给无关人员。




4、 [bookmark: _Toc51578797][bookmark: _Toc19265]总体运维制度、售后服务、质保要求及违约罚则
4.1 日常运维服务要求
4.1.1 按照巡检周期出具分析报告和巡检报告，包括各子系统整体功能检测报告，巡检内容包括各系统设备的运行状态以及各系统功能性能，各系统软件配置参数修改前及时做好备份，并对备份文件的命名、存放规范管理。
4.1.2 运维过程中出现设备维修或更换需第一时间通知采购人及工程监理到现场，根据故障原因提交维修意见，经采购人和监理方同意方可更换。设备若需出所维修需提交出所申请，维修设备需严格遵守保密要求。
4.1.3 每季度对各系统设备进行现场巡检和清洁保养工作，设备除尘清理、线缆整理及分类备注等工作。每半年书面上报养护报告并召开分析会，与会人员包括运维单位、工程监理、使用单位等。对保养维护和维修巡检工作进行总结，说明维修保养过程中碰到的问题、症状、对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态以及备品备件使用情况等，对维护保养和维修巡检工作进行评判。
4.1.4 [bookmark: _Toc51578798][bookmark: _Toc20612]维护周期结束必须出具年度维护总结报告。
4.2 响应时间要求
4.2.1 一般故障服务：提供7*24小时全天候故障服务，接到业主方故障报修电话后，系统维修工程师采用电话进行故障排摸，保证系统在最短时间内得到修复。对于电话指导不能排除的故障，须在2小时内派相关专业维修工程师到现场进行检修，并要求在1小时内修复，如不能在2小时内修复的应出具书面报告说明情况并提交解决方案。具体响应时间根据各系统实际情况决定。
4.2.2 应急故障服务：提供7*24小时全天候应急故障服务，对于紧急故障，接到报修后，携带相关工具和装备，2小时内赶到现场，并在2小时内修复，恢复系统正常运行。如不能在2小时内修复的应出具书面报告说明情况并提交解决方案。具体响应时间根据各系统实际情况决定。
4.2.3 设备维修与备件更换：当系统出现故障时，接到申报后应在4小时内到达现场进行处理。故障需在2小时内予以排除。对损坏的设备应当在2个工作日内送厂维修，并督促厂家及时进行修复，损坏的设备维修周期一般不应超过15天。如长时间无法修复，需提交详细的情况说明。
4.2.4 特大故障排除：当系统出现特大故障时，需在24小时内修复。如24小时内无法完成修复，需提前出具书面报告说明情况并提交解决方案。
4.3 [bookmark: _Toc222755192][bookmark: _Toc9206][bookmark: _Toc260834782][bookmark: _Toc231812919][bookmark: _Toc222755489]其他时间及夜间服务
4.3.1 当系统在非工作日出现错误时，维护团队现场人员将在2小时内赶赴现场并排除系统普通故障，特大故障将在24小时内处理完毕。
4.3.2 具体联系方式包括：通过维护团队提供的7×24小时响应服务热线；现场维护人员通过移动通信网络（当运维管理系统具备短信故障提醒通知功能时）接收到系统提醒信息；或维护人员接到服务请求电话时。
4.4 [bookmark: _Toc260834783][bookmark: _Toc29926]临时保障服务
当遇到重大活动需要提供临时保障服务时，维护团队须在需要保障服务的前三天进驻现场，并对所有设备进行临时性安全检查，排除安全隐患，以做到万无一失。
4.5 [bookmark: _Toc222755168][bookmark: _Toc370][bookmark: _Toc231812895][bookmark: _Toc222755465]月度评估
每月对各系统及设备进行评估，进行安全系统、防病毒系统评估，进行漏洞扫描，并对评估中存在的故障及安全隐患进行处理。每月第一周向用户单位提交上月的《月度巡检报告》，报请用户单位审批签署。
4.6 [bookmark: _Toc31272][bookmark: _Toc222755169][bookmark: _Toc231812896][bookmark: _Toc222755466]季度评估
每季度对由维护团队的专业维护队伍对所有设备进行安全评估和风险分析，提交完整的安全状况评估报告，分析存在的安全漏洞情况，提出《整改方案和建议》。
4.7 [bookmark: _Toc8100]年度评估
每年由维护团队组织相关的专家（含硬件和软件）对整个系统进行安全评估，对每个硬件设备使用状态进行风险评估，并对下一年可能存在的问题进行风险预测，对风险设备的状态出具使用报告。
4.8 [bookmark: _Toc67][bookmark: _Toc51578799]资源配置
工具配置：本项目需要的维护工具、专业工具以及劳防工具要求由运维单位自备，要求运维单位提供清单，不计入总价。
[bookmark: _Toc51578801][bookmark: _Toc11103]备件配置：要求保证备品备件充足，每月更新备品备件库，确保维修、抢修能按时完成。若硬件出现故障，维护方负责更换及维修，保证系统的正常运行，备件到货时间需满足系统稳定要求，不得因备件的采购时间影响系统的正常运行。各系统提供的备件要求不同。
4.9 运维管理制度
4.9.1 维护咨询服务
要求提供联系专线，随时解答用户技术咨询，帮助用户解决软件、硬件使用过程中遇到的相关问题。
4.9.2 长期制度
要求运维单位建立完善的设备维护工作管理制度和保障体系；确保和提高设备使用率，降低运行与维修成本；做好维护内容、设备维修内容以及相关的来往文件的存档工作；定期进行系统测试和评估，并根据实际情况提出合理化建议；负责提供相关系统软件的升级。
4.9.3 安全保密制度的学习与保存 
运维单位应每季度组织运维项目负责人及相关技术人员进行安全保密教育，并保存学习情况。所有参与项目的技术人员均应参加学习并在学习内容上签字。学习内容应按时向招标方提交备案归档，学习形式可由运维单位自行组织或由招标方直接组织学习，学习内容可由招标方提供。运维单位及其技术人员在工作中应严格遵守《上海公安信息化建设合作单位及技术人员安全管理暂行规定》中各项要求，如发现有违规行为，按照合同约定的责任追究条款实施。
4.9.4 设备台账保存
运维单位负责在用户方的指导下对本项目相关各类设备及线路进行复核整理，做好固定资产的登记、更新、报废等工作，同时根据用户方的要求，做好备品备件库的出库入库登记造册工作，确保数据的及时有效准确。
每季度向业主方提交基础台帐的电子文件。在运维项目验收前需将所有基础台帐资料的电子文件和书面材料提交业主方归档。
4.9.5 运维技术人员的保障要求
运维单位应在运维工作期间保证参与项目的技术人员的相对固定，不得随意调换。如确有原因需要调换的，需提前一个月向业主方提出并备案，经业主方同意后方可调换。运维单位应对技术人员调换的交接工作进行严格管理，确保数据不外泄、工作界面不留空白。
4.9.6 工程监理全程参与管理
本项运维工作由工程监理全程参与关注，工作内容与工作质量由业主方和工程监理共同监管。运维单位需按照工程监理要求按时提交工作文档。
4.9.7 运维合规
本年度运维工作需符合《长宁分局信息化设备及系统运维管理规定》的相关要求：
（1） [bookmark: _Toc17042][bookmark: _Toc51578803]驻场人员培训
（2） 运维单位需要对运维人员进行每日考勤，并且每月定时提供采购人。
（3） 运维人员安全、保密等培训教育，主要内容如下：
①安全知识
②劳保用品使用
③安全标志
④危险化学品使用
⑤高空作业与移动脚手架
⑥消防管理
⑦特种作业管理
⑧临时用电
⑨文明施工
⑩急救和应急措施
⑪信息安全及保密
4.10 [bookmark: _Toc51578804][bookmark: _Toc29978]服务期与质保期
本次项目运维周期为1年。运维期从2026年7月1日开始，2027年6月30日截止，运维单位应承诺本次项目服务期针对上述子系统提供维保服务.本项目提供的硬件设备（备品备件和升级改造用的设备）质保3年，本项目所涉及设备应提供故障硬盘不返还免费换新服务。
[bookmark: _Toc51578806][bookmark: _Toc28684]文件资料管理、保管措施
运维单位应承诺负责在用户方的指导下对本项目相关各类设备及线路进行复核整理，做好固定资产的登记、更新、报废等工作，同时根据用户的要求，做好备品备件库的出库入库登记造册工作，确保数据的及时有效准确。
每个月通过运维管理平台导出运维数据，如周故障统计，月故障统计，故障修复率，平均故障解决周期，备件使用周转率等。
每季度向业主方提交基础台帐的电子文件。在运维项目验收前将所有基础台帐资料的电子文件和书面材料提交业主方归档。
4.11 违约与罚则
4.11.1 绩效考核要求
在履行本项目的过程中若因乙方违反维护需求未提供合格的维护服务导致甲方考核扣分或发生重大事故，每发生一次，甲方有权根据问题影响的严重程度按合同总额的0.1%-1%扣除。
4.11.2 服务过失整改与罚则
按照分局整体运维要求，无特殊原因超时的工单（包括接单超时、应急响应/设备维修/故障处理超时、工作记录提交超时等），每个工单（不含重复点位）扣除500元人民币，每个黑名工单扣除2000元人民币。
根据运维管理规定、运维流程的要求，运维单位在运维工作期间，未按照合同要求完成相应工作（包括考核指标不达标、漏洞未按时修复、基础资料提交不完整、文档提交不及时、安全管理混乱等），招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。
4.11.3 人员过失整改与罚则
运维（建设）单位技术人员故意违反安全管理规定，或多次过失违反安全管理规定的，应当责令其工作单位将其带回，依照有关规定进行处罚，招标方将会同运维监理视情节严重程度向运维单位予以警告或扣除运维费用，并开具整改通知书。情节严重的应根据国家有关法律、法规，追究相应的法律责任，并另行安排技术人员顶替其工作；运维单位违反安全管理规定的，业主方有权依照有关规定进行处罚，情节严重的应立即终止合同，并根据国家有关法律、法规追究相应责任，取消今后项目合作建设的资格。
4.11.4 事故与财产损失罚则
在履行本项目的过程中若因乙方违反操作规范而导致事故发生，则乙方及时予以整改，并承担整改所需的费用。如果发生事故与财产损失，则甲乙双方友好协商解决或委托第三方具有事故认定资质的单位进行事故原因鉴定，乙方按认可的鉴定情况承担责任，乙方所承担的赔偿数额将按协商或鉴定结论中乙方应承担责任比例来计算，赔偿数额等于（责任比例*整改费用全额），因为甲方等单位的客观条件限制和在项目中的行为引起的责任，乙方免责。
运维（建设）单位因4.11违约与罚则中所述事项被开具整改通知书的。首次收到整改通知书后，中标单位应于两个工作日内提交整改报告并落实整改要求；第二次收到整改通知书后，中标单位除上述要求外，扣除运维费用3000元；三次以上（含三次）收到整改通知书，每次扣除运维费用5000元，同时招标方可正式书面函告中标单位，并有权终止运维合同，取消中标方今后参与分局各项运维（建设）工作的资格。
[bookmark: _Toc5833]
5、 付款方式
（1） [bookmark: _GoBack]合同签订后，采购人向成交人支付人民币57万元；
（2） 运维周期过半，提交阶段性验收报告后，采购人向成交人支付合同金额的30%；
（3） 运维期结束，提交年度运维总结报告后，采购人向成交人支付合同金额的20%；
ZC20260069      上海市公安局长宁分局监所综合保障服务竞争性磋商项目                   采购需求文件
（4）年度结算审计后，采购人按审定价支付余款。
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（合同履约事宜：采购人和成交供应商应通过完善内部流程缩短合同签订期限，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，在合同中约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。）


